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ABSTRAK 
Daerah perkotaan memiliki perumahan yang padat penduduk sehingga berpotensi menimbulkan masalah apabila 
terjadi kebakaran. Kebakaran ini dapat disebabkan oleh faktor kelalaian manusia dan faktor alam. Permasalahan 
yang sering terjadi adalah saat kebakaran terjadi, satuan pemadam kebakaran sering datang terlambat, sehingga 
kerugian akibat kebakaran terbut menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang bekerja 
secara otomatis ketika kebakaran itu terjadi. Pada penelitian inisistem yang dirancang adalah sistem pendeteksi 
kebakaran yang bekerja secara realtimedan sekaligus mengetahui lokasi kebakaran terjadi. Sistem ini 
menggunakan sensor suhu (LM35) dan sensor asap (MQ-9) berbasis mikrokontroler untuk mengukur suhu dan 
asap kebakaran. Data yang diterima dari kedua sensor akan dikirimkan ke server menggunakan modul wifi 
(ESP8266).Sistem ini memanfaatkan aplikasi mobile danweb sebagai interface untuk memberikan informasi 
lokasi kebakaran kepada satuan pemadam kebakaran terdekat dengan menampilkannya pada Google Maps. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat error pembacaan sensor suhu sebesar 1,48% dan sensor asap sebesar 
4,85%. Modul mampu terkoneksi ke internet dengan stabil pada jarak 10 m. Sistem pendeteksi kebakaran ini 
mampu bekerja secara realtime, menampilkan notifikasi pada aplikasi mobile dan web pada saat bersamaan 
dengan data yang diterima dan menampilkan rute menuju lokasi pada Google Maps. 
 




Urban areas have densely populated housing, potentially causing problems in the event of a fire. This fire can be 
caused by factors of human neglect and natural factors.The problem that often happens is when a fire occurs, 
the fire unit arrives late, so the loss due to the fire becomes larger. therefore required a system that works 
automatically when the fire occurs. In this study the system designed is a fire detection system that works in 
realtime and at the same time knowing the location of the fire occurred.In this study, the system designed is a 
fire detection system that works in realtime and at the same time know the location of the fire occurred. This 
system uses a temperature sensor (LM35) and smoke sensor (MQ-9) based on microcontroller to measure 
temperature and smoke of fire. Data received from both sensors will be sent to the server using the wifi module 
(ESP8266).The system utilizes mobile and web applications as an interface to provide fire location information 
to the nearest fire department by displaying it on Google Maps. The results showed that the error rate of 
temperature sensor readings of 1.48% and smoke sensor of 4.85%.The module is able to connect to the internet 
with a stable at a distance of 10 m. This fire detection system is able to work in realtime, display notifications on 
mobile and web applications at the same time as data received and display routes to locations on Google Maps. 
 




Kebakaran merupakan salah satu tragedi 
yang datangnya tidak dapat diprediksi, 
disamping tidak diinginkan oleh masyarakat 
juga sering tidak terkendalikan apabila api 
sudah besar. Kejadian kebakaran sangat 
membahayakan dan mengganggu kehidupan 
dan penghidupan masyarakat. Kebakaran 
dikatagorikan sebagai salah satu bentuk 
bencana. Menurut Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana 
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
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mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 
faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda dan dampak psikologis”.(BNPB, 
2012). 
Dilihat dari letak geografis, daerah 
perkotaan yang memiliki padat penduduk 
merupakan daerah yang rentan terhadap 
terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan 
data dari Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah-Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) 
Kota Padang, kebakaran yang terjadi di Kota 
Padang selama tahun 2015 adalah sebanyak 
357 kasus, dengan kerugian mencapai Rp 34 
miliar lebih (Harian Haluan. 2016). Bahkan di 
Provinsi DKI Jakarta, bencana kebakaran yang 
terjadi mencapai angka rata-rata 800 kasus 
setiap tahun atau sekitar 67 kasus per bulannya 
(Arifin, 2016). Data tersebut menunjukkan 
bahwa masalah kebakaran di perkotaan 
merupakan masalah serius dan harus menjadi 
perhatian untuk pencegahan dan 
penanggulangannya. 
Kebakaran di perkotaan pada umumnya 
disebabkan adanya hubungan pendek arus 
listrik (korsleting) pada kabel listrik, 
kebocoron pada pipa saluran tabung gas LPG 
atau akibat kelalaian manusia itu sendiri 
seperti lupa mematikan api kompor, api 
pembakaran sampah, atau api puntung rokok 
(Huang, K. 2009). Selain oleh faktor manusia, 
kejadian kebakaran juga dapat disebabkan oleh 
faktor alam seperti petir, gempa bumi, letusan 
gunung api, kekeringan dan kemarau panjang, 
dan lain sebagainya (Pemerintah Republik 
Indonesia, 2007). 
Pada saat kebakaran terjadi, upaya 
pemadaman biasanya dilakukan secara gotong 
royong oleh warga dengan peralatan seadanya, 
sebelum satuan pemadam kebakaran tiba di 
lokasi kejadian. Permasalahan yang sering 
terjadi selama ini adalah keterlambatan satuan 
pemadam kebakaran sampai di lokasi 
kebakaran yang disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya, (1) terlambatnya informasi 
diterima petugas, (2) padatnya lalu lintas 
menuju lokasi kejadian, dan (3) kurangnya 
kesiapan petugas.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
peneliti melakukan Perancangan Sistem 
Pendeteksi Kebakaran Rumah Penduduk Pada 
Daerah Perkotaan Berbasis Mikrokontroler. 
Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip 
penginderaan asap dan nyala api menggunakan 
flame sensor, mentransmisi data secara 
nirkabel (wireless), dan menampilkan lokasi 
kejadian pada Google Maps secara otomatis ke 
satuan pemadam kebakaran terdekat. 
Definisi Kebakaran 
Secara umum kebakaran dapat diartikan 
sebagai peristiwa atau kejadian timbulnya api 
yang tidak terkendali dan dapat 
membahayakan keselamatan jiwa maupun 
harta benda (Peraturaan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta, 2008). Sebagian besar api merupakan 
campuran gas-gas panas yang terjadi akibat 
oksidasi cepat suatu material pada proses 
kimia eksotermik pembakaran dengan 
melepaskan panas, cahaya, dan berbagai hasil 
reaksi lainnya (Helmenstine, 2008). 
Api panas akibat terjadinya konversi 
ikatan rangkap dua yang lemah pada molekul 
oksigen (O2), menjadi ikatan yang lebih kuat 
saat proses pembakaran. Pada proses ini 
dihasilkan karbon dioksida (CO2) dan uap air 
(H2O), serta diiringi dengan pelepasan energi 
sebesar 418 kJ per 32 g O2. Pada tempertur 
tertentu, dalam reaksi pembakaran yang 
disebut titik pengapian (ignation point) 
dihasilkan nyala api (flame). Nyala api 
merupakan bagian dari api yang dapat terlihat. 
Nyala api terutama terdiri dari karbon 
dioksida, uap air, oksigen, dan nitrogen. 
Apabila cukup panas, gas-gas tersebut dapat 
terionisasi untuk menghasilkan zat yang 
disebut plasma (Helmenstine, 2008). Plasma 
adalah gas dalam bentuk ion, bukan atom atau 
molekul. 
 
Faktor Pendukung Terjadinya Api 
Reaksi pembakaran dapat dicirikan oleh 
empat komponen, yaitu: bahan bakar (fuel), 
oksigen, panas (heat), dan reaksi pembakaran 
berantai (chain reaction). Keempat komponen 
ini telah disimbolkan dalam bentuk geometrik 
padat bersisi-empat yang disebut tetrahedron 
api (tethrahedron of fire), seperti ditunjukkan 
pada Gambar 1. Api dapat dicegah atau 
dipadamkan dengan mengendalikan atau 
melenyapkan satu atau lebih sisi-sisi 
tetrahedron tersebut (NFPA, 2015). 
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Gambar 1. Teori tetrahedron api (NFPA, 2015) 
 
Sumber panas (heat) adalah segala 
sesuatu yang dapat menimbulkan panas yang 
cukup untuk menyalakan campuran antara 
bahan bakar dan oksigen di udara. Oksigen 
merupakan unsur yang menjadi syarat untuk 
terjadinya proses pembakaran. Tanpa oksigen, 
proses pembakaran tidak akan terjadi. Reaksi 
pembakaran berantai (chain reaction) 
merupakan reaksi kimia pada proses 
pembakaran yang terjadi secara berantai. 
Reaksi pembakaran berantai terjadi 
akibat penggabungan dua radikal bebas 
hidroksil (OH-) yang menghasilkan H2O dan 
radikal bebas lainnya, yaitu O (oksigen). 
Radikal ini selanjutnya akan berfungsi lagi 
sebagai umpan pada proses pembakaran 
selanjutnya. 
 
Penyebab Terjadinya Kebakaran 
Kebakaran dapat terjadi karena manusia, 
peristiwa alam, penyalaan sendiri dan unsur 
kesengajaan (Triyono, 2001). 
1. Kebakaran karena manusia bersifat 
kelalaian,seperti : 
a. Kurangnya pengertian, pengetahuan 
tentang penanggulangan bahaya 
kebakaran. 
b. Kurang hati–hati dalam 
menggunakan alat atau bahan yang 
dapat menimbulkan api. 
c. Kurangnya kesadaran pribadi atau 
tidak disiplin 
2. Kebakaran karena bersifat peristiwa 
alam terutama menyangkut cuaca dan 
gunung berapi seperti sinar matahari, 
letusan gunung berapi, gempa bumi, 
petir, angin dan topan 
3. Kebakaran karena penyalaan sendiri, 
sering terjadi pada gudang–gudang 
bahan kimia dimana bahan–bahan 
tersebut bereaksi dengan udara, air dan 
juga dengan bahan–bahan lainnya 
yang mudah meledak atau terbakar. 
4. Kebakaran karena unsur kesengajaan, 
untuk tujuan–tujuan tertentu, 
misalnya:  
a. Sabotase untuk menimbulkan huru–
hara, kebanyakan dengan alasan 
politis. 
b. Mencari keuntungan pribadi karena 
ingin mendapatkan ganti rugi 
melalui asuransi kebakaran. 
c. Untuk menghilangkan jejak 
kejahatan dengan cara membakar 
dokumen atau bukti–bukti yang 
dapat memberatkannya. 
d. Untuk jalan taktis dalam 
pertempuran dengan jalan bumi 
hangus. 
 
Sensor Asap MQ-9 
Sensor MQ-9 merupakan sensor asap 
yang digunakan dalam peralatan untuk 
mendeteksi kadar gas, salah satunya karbon 
monoksida (CO). Struktur dan konfigurasi 
MQ-9 sensor gas ditunjukkan pada Gambar 2.  
Sensor disusun oleh mikro AL2O3 tabung 
keramik, Tin Dioksida (SnO2) lapisan sensitif, 
elektroda pengukuran dan pemanas  yang 
terbuat dari bahan  plastik dan stainless steel 
bersih. MQ-9 terdiri dari 6 pin, 4 digunakan 
untuk mengambil sinyal, dan 2 lainnya 
digunakan untuk menyediakan arus pemanasan 
(Stefanie, 2015). 
 
Gambar 2. Sensor MQ-9 (Stefanie, 2015) 
 
Nilai resistansi MQ-9 adalah perbedaan 
untuk berbagai jenis dan berbagai konsentrasi 
gas.  Kalibrasi dilakukan dengan detektor 
untuk CO sebesar 200 ppm di udara dan 
menggunakan nilai resistansi beban (RL) 
sekitar 10 kΩ (5 kΩ sampai 47 kΩ).  
 
Flame Sensor V2 
Sensor ini dapat mendeteksi nyala api 
dalam rentang panjang gelombang 760 
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nm~1100 nm, seperti ditunjukkan pada 
Gambar 2.5. Sensor ini dapat mendeteksi suhu 
panas berkisar 25 ℃–85 ℃. Sensor ini dapat 
mendeteksi api dari jarak 100 cm dengan 
keluaran tegangan sebesar 0,5 V, dan pada 
jarak  20 cm dengan objek sensor ini dapat 




Gambar 3.  Spektrum cahaya (Kusuma, 2013) 
 
Flame sensor terdiri dari phototransistor 
NPN silicon YG1006 yang mampu membaca 
dalam kecepatan tinggi dan sangat sensitif 
terhadap radiasi inframerah. Sensor tersebut 
dibungkus dengan tabung hitam (lihat Gambar 
4) agar sensitif terhadap inframerah yang 
diterimanya.  
 
Gambar 4. Flame sensor (Kusuma, 2013) 
 
Flame sensor ini bekerja pada tegangan 
3,3 V sampai 5 V. Apabila tegangan yang 
diberikan ke sensor ini kurang dari 3,3 V, 
maka pendeteksian api pun bisa menjadi tidak 
stabil. Hal inilah yang menyebabkan sering 
terjadinya kesalahan dalam pembacaan api.  
 
Sensor Suhu LM35 
Sensor suhu IC LM35 merupkan chip IC 
produksi National Semiconductor yang 
berfungsi untuk mengetahui temperatur suatu 
objek atau ruangan dalam bentuk besaran 
elektrik. Sensor suhu IC LM35 membutuhkan 
sumber tegangan DC +5 volt dan konsumsi 
arus DC sebesar 60 µA dalam beroperasi. 
Bentuk fisik sensor suhu LM 35 merupakan 
chip IC dengan kemasan yang bervariasi, pada 
umumnya kemasan sensor suhu LM35 adalah 
kemasan TO-92. 
 Sensor suhu IC LM35 pada dasarnya 
memiliki 3 pin yang berfungsi sebagai sumber 
tegangan DC +5 volt, sebagai pin output hasil 
penginderaan dalam bentuk perubahan 




Arduino  UNO merupakan suatu papan  
elektronik yang mengandung mikrokontroler  
ATmega 328 (Kadir, 2013). Arduino 
memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin 
dapat digunakan sebagai output PWM, 6 
analog input, crystal oscillator 16 MHz, 
koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan 
tombol reset. Arduino mampu men-support 
mikrokontroler yang dapat dikoneksikan 








Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang 
memanfaatkan peralatan elektronik untuk 
bertukar data secara nirkabel menggunakan 
gelombang radio melalui sebuah jaringan 
komputer, termasuk koneksi internet 
berkecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance 
mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk Wireless 
Local Area Network (WLAN) yang didasarkan 
pada standar Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) 802.11. 
Wi-Fi bekerja menggunakan teknologi 
Radio Frequency (RF) tanpa koneksi  secara 
fisik dengan kabel antara pengirim dan 
penerima. Ketika arus RF disuplai ke antena, 
medan elektromagnetik yang terbentuk akan 
menyebarkan Wi-Fi ke tempat lainnya (Beal, 
2016). 
Dasar dari jaringan nirkabel adalah 
Access Point (AP). Tugas utama AP adalah 
untuk memancarkan sinyal nirkabel yang 
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terdeteksi di komputer dan memungkinkan 
antar perangkat untuk terhubung ke jaringan 
dengan menggunakan Wi-Fi. Agar dapat 
terhubung ke jalur akses dan bergabung 
dengan jaringan nirkabel, komputer dan 




ESP8266 adalah sebuah modul Wi-Fi 
yang bersifat SOC (System on Chip), sehingga 
pengguna bisa melakukan programming 
langsung ke ESP8266 tanpa memerlukan 
mikrokontroler tambahan. Kelebihan lainnya, 
ESP8266 ini dapat menjalankan peran sebagai 
adhoc akses poin maupun klien sekaligus. 
 
Gambar 6. ESP8266  
(www.sinauArduino.com) 
 
Pada umumnya, ESP8266 dapat 
diprogram dengan: 
1.Melalui AT command via serial 
komunikasi UART 
2.Menggunakan Arduino IDE 
dengan Core yang sudah terinstal 
ESP8266. 
3.Melalui kit Node MCU dan 
menggunakan bahasa LUA 
 
Kelebihan lain ESP8266 adalah memilki 
Deep Sleep Mode, sehingga penggunaan daya 
akan relatif jauh lebih efisien dibandingkan 
dengan modul Wi-Fi. Hal penting yang harus 
diperhatikan ialah ESP8266 beroperasi pada 
tegangan 3,3 V, sehingga memerlukan Logic 
Level Converter untuk mengubah tegangan 5 
V menjadi 3,3 V. Hal ini diperlukan agar 
voltage logic sesuai dengan spesifikasi 
ESP8266. Apabila tegangan kerja tidak sesuai 
spesifikasi yang ditentukan, maka hal tersebut 
dapat membahayakan komponen elektronika 
terkait (terbakar/rusak karena tegangan tidak 
sesuai) (www.sinauArduino.com). 
Web Server 
Web server merupakan suatu perangkat 
lunak yang dijalankan pada komputer server 
dan berfungsi agar dokumen web yang 
disimpan di server dapat diakses oleh pemakai 
(user) internet. Web Server merupakan sebuah 
perangkat lunak yang bertugas menerima 
permintaan client melalui port HTTP maupun 
HTTPS dan merubah isi yang ada ke dalam 
format HTML. Terdapat beberapa format 
selain HTML yaitu PHP atau ASP, tetapi 
format–format tersebut hanyalah berfungsi 
untuk menghubungkan HTML dengan 
database. Web server saat ini didominasi oleh 
Apache yang berbasiskan open source dan 
sudah sangat mudah untuk di-install. Banyak 
aplikasi yang sudah menggabungkan Apache 
dengan modul–modul lain seperti PHP dan 
MySQL, baik itu yang berbasiskan Windows 
maupun Linux. Aplikasi gabungan itu antara 
lain adalah XAMPP (Madcoms. 2008). 
 
Google Maps 
Google Maps adalah teknologi layanan 
aplikasi pemetaan berbasis web yang 
disediakan oleh Google. Layanan ini 
dimanfaatkan oleh banyak aplikasi yang 
berbasis map, seperti website google Map, 
Google Ride Finder, Google Transit, dan peta 
yang ditempelkan ke aplikasi berbasis web 
lainnya menggunakan Google Maps API.  
Google Map kebanyakan menggunakan 
script JavaScript dan XML dalam penulisan 
kodenya, dan beberapa pengguna yang 
memiliki alat reverseengineering dapat 
menghasilkan script client-side dan server-side 
yang memungkinkan pengguna menyertakan 
Google Map pada interface aplikasi berbasis 
web. Aplikasi ini dapat dikombinasikan 
dengan berbagai layanan berbasis web lainnya, 
sehingga dapat membuat semacam memory 
maps untuk memberikan rekam jejak atas 
lokasi yang sudah dikunjungi (Falahah, 2014).  
 
METODE 
Sistem yang dirancang ini menggunakan 
dua lokasi yang diinisialisasikan yakni lokasi 
X (Limau Manis) dan lokasi Y (Lubuk 
Begalung). Pada masing-masing lokasi 
ditempatkan sistem yang terkoneksi ke server 
melalui modul wifi ESP8266. Flame sensor 
akan mendeteksi adanya api dengan 
menangkap pancaran inframerah yang 
dihasilkan..  
Ketika adanya api yang timbul pada 
lokasi dimana sistem ditempatkan, sensor asap 
MQ-9 akan mendeteksi adanya kandungan 
asap hasil kebakaran yaitu gas CO dan sensor 
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suhu LM35 juga mendeteksi suhu api, maka 
mikrokontroler akan memproses data dari 
kedua sensor yang diterima. Data diproses oleh 
mikrokontroler dengan mengkonversikannya 
ke nilai desimal, selanjutnya dikirimkan ke 
server melalui modul ESP8266. Supaya data 
dapat dikirimkan dari modul ke server,  
dilakukan dengan cara memasukkan nama 
SSID dari wireless network, IP dari web server 
dan API Key ke dalam program Arduino IDE. 
Kemudian data diolah pada Web Server untuk 
menampilkan informasi terjadinya kebakaran 
pada lokasi X atau Y melalui Google Maps 
sehingga dapat diakses oleh pengguna dengan 
menggunakan web dan aplikasi mobile. 
Blok diagram sistem pendeteksi kebaran 

























Gambar 7. Diagram blok perancangan sistem 
deteksi kebakaran 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perangkat keras yang diimplementasikan 
pada dua titik lokasi X dan Y, memiliki 
komponen yang sama dan terhubung ke server. 
Semua komponen dikemas dalam sebuah kotak 
kayu yang dilapisi dengan seng dan berdimensi 
15x20x15cm. Gambar 8. memperlihatkan 




Gambar 8. Implementasi Perangkat Keras 
 
Masing-masing komponen bertugas 
sesuai dengan fungsinya, yakni Arduino UNO 
berfungsi sebagai mikrokontroler untuk 
mengontrol seluruh kerja sistem, Sensor asap 
MQ-9 berfungsi untuk mengukur kadar asap 
dari hasil kebakaran, Sensor suhu LM35 
berfungsi untuk mengukur suhu kebakaran dan 
flame sensor berfungsi sebagai pendeteksi 
adanya api sehingga sistem dapat aktif, 
sedangkan Modul ESP8266 digunakan untuk 
proses pengiriman data dari Arduino ke server.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
semua komponen berfungsi dengan baik sesuai 
dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat 
dari beberapa pengujian fungsional 
menggunakan perangkat lunak yang dibangun. 
Sistem bekerja memproses dimulai dari 
pembacaan sensor yang dilakukan terhadap 
keadaan lingkungan sehingga mendapatkan 
nilai analog masing-masing sensor. Dari data 
sensor yang diperoleh, proses dilanjutkan 
dengan mencari nilai tegangan. Karena nilai 
yang masuk pada pin arduino berupa analog, 
maka nilai yang masuk dikonversi terlebih 
dahulu menjadi data desimal. Pin analog 
arduino dapat menerima nilai hingga 10 bit 
sehingga arduino mengkonversi data analog 
menjadi 1024 (210=1024). Artinya nilai 0 
merepresentasikan tegangan 0 volt dan nilai 
1023 merepresentasikan tegangan 5 volt. 
 
Pengujian Sensor Asap MQ-9 
Pengujian dilakukan dengan membakar 
suatu bahan berupa kertas didalam sebuah 
kotak, sensor asap MQ-9 mendeteksi tingkat 
kepekatan CO dalam kotak, kemudian nilainya 
dibandingkan dengan nilai yang didapatkan 
pada alat ukur CO meter. Perbandingan hasil 
pembacaan sensor asap MQ-9 dengan CO 
LOKASI Y 
(Lubuk Begalung, Padang) 
 
LOKASI X  















Sensor Nyala Api 
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meter yang dilakukan 10 kali pengujian dapat 
dilihat pada Gambar 9 berikut. 
 
Gambar 9. Grafik hasil pengujian sensor asap 
MQ-9 dan CO meter 
 
 Dari gambar 9 diatas dapat dilihat 
bahwa hasil pengukuran 10 kali pengujian 
memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai CO 
meter diperoleh dalam rentang 99 ppm-134 
ppm sedangkan nilai sensor MQ-9 dalam 
rentang 99,67 ppm-128,4 ppm. Perbedaan ini 
terjadi karena ketika pengujian dilakukan, asap 
yang dikeluarkan oleh hasil pembakaran 
memiliki kuantitas yang berbeda-beda. 
Berdasarkan pengujian tersebut, 
diperoleh rata-rata error sebesar 4,85 %. Dapat 
disimpulkan bahwa pembacaan sensor asap 
MQ-9 dapat bekerja dengan baik. 
Pengujian Sensor Suhu LM35 
Pengujian sensor suhu LM35 
dilakukan sebanyak 10 kali untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan pembacaan sensor. Hasil 
pembacaan sensor kemudian dibandingkan 
dengan nilai pembacaan suhu menggunakan 
termometer digital seperti terlihat pada grafik 
Gambar 10 berikut ini. 
 
 
Gambar 10. Grafik hasil pengujian sensor suhu 
LM35 dan Termometer Digital 
 
Berdasarkan hasil pengujian pengukuran 
suhu dari kedua komponen yang ditunjukkan 
pada Gambar 10 diatas memiliki nilai yang 
berbeda-beda, namun perbedaannya tidak 
terlalu signifikan.  Nilai maksimum yang 
diukur dengan termometer digital adalah 35,4 
℃ , sedangkan yang diukur dengan sensor 
suhu LM35 adalah sebesar 35,16 ℃. Rata-rara 
error yang didapatkan adalah sebesar 1,48 %. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa sensor suhu 
LM35 dapat bekerja dengan baik. 
Setelah melakukan pembacaan dari 
masing-masing sensor, maka data-data tersebut 
dikirimkan ke web server menggunakan modul 
wifi ESP8266 dengan terlebih dahulu sistem 
harus terkoneksi dengan jaringan internet.  
 
Implementasi Perangkat Lunak 
Sistem pendeteksi kebakaran ini 
diberi nama dengan SimdeksbarApp. Pada 
implementasi sangat dibutuhkan sistem 
realtime untuk menampilkan notifikasi. 
Notifikasi informasi kebakaran yang  
ditampilkan terdiri atas level, level2, dan 
level3.  
Sistem yang dirancang menerapkan 
sistem realtime untuk notifikasi aplikasi 
mobile dan web dengan  melihat 
kesesuaian data dan waktu dari data yang 
masuk ke database. Gambar 11. 
menunjukkan  implementasi notifikasi 
secara realtime pada aplikasi mobile dan 
database. 
 
   
Gambar 11. Tampilan notifikasi secara 
realtime pada aplikasi mobile dan database 
 
Disamping notifikasi pada aplikasi 
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ditampilkan pada halaman peta yang 
berfungsi untuk menampilkan informasi 
lokasi kebakaran dan jalur menuju lokasi 
pada smartphone. Notifikasi pada halaman 




Gambar 12. Tampilan aplikasi halaman 
peta pada smartphone. 
 
Notifikasi ini digunakan untuk 
memudahkan petugas pemadam kebakaran 
segera mengetahui lokasi kebakaran tanpa 
perlu ditelepon oleh warga yang 
mengalami bencana. Selanjuntnya petugas 
pemadam kebakaran akan mendapatkan 
rute menuju lokasi dengan memasukkan 
posisi lokasi pos pemadam kebakaran dan 
lokasi kebakaran, serta menggunakan 
fungsi direction panel untuk menampilkan 
direction dan jarak serta waktu tempuh ke 
lokasi kebakaran. 
Untuk mendapatkan lokasi pos 
pemadam kebakaran dan lokasi kebakaran 
yaitu dengan meng-input-kan latitude dan 
longitude dari masing-masing lokasi. 
Pencarian latitude dan longitude dari 
masing – masing posisi dilakukan dengan 
cara membuka posisi lokasi pada website 
Google Maps dan menampilkan latitude 
serta longitude dari lokasi yang diinginkan. 
Pada Gambar 13. memperlihat cara 
mendapatkan latitude dan longitude dari 




Gambar 13. Mendapatkan Latitude dan 
Longitude pada aplikasi 
 
Berikut adalah potongan program 
pada JavaScript yang berfungsi 
menampilkan lokasi pos pemadam 
kebakaran dan lokasi kebakaran seperti 
ditunjukkan pada Gambar 14. berikut ini.  
 
Gambar 14. Penentuan posisi pos 
pemadam kebakaran dan lokasi kebakaran 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
1. Sistem yang dirancang dapat mendeteksi 
kebakaran berdasarkan kandungan asap 
menggunakan sensor asap MQ-9 dengan 
rata-rata error 4,85%. 
2. Sistem yang dirancang dapat mendeteksi 
lokasi kebakaran berdasarkan suhu 
menggunakan sensor LM35 dengan rata-
rata error 1,48%.  
3. Pengiriman data ke server menggunakan 
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kecepatan akses internet yang digunakan. 
Modul mampu terkoneksi ke internet pada 
jarak maksimal 15 m.. 
4. Notifikasi sistem pendeteksi kebakaran  
mampu bekerja secara realtime pada  
aplikasi mobile dan web tanpa 
dipengaruhi oleh jarak. 
5. Sistem dapat menampilkan informasi 
lokasi kebakaran pada website dan 




1. Untuk menentukan lokasi kebakaran 
sebaiknya menambahkan modul GPS 
sehingga lokasi kebakaran dapat diketahui 
secara langsung tanpa di-input secara 
manual. 
2. Demi keamanan rumah yang lebih 
maksimal, sebaiknya sistem pendeteksi 
kebakaran ditempatkan pada beberapa 
titik di sekitar rumah sehingga dapat 
menjangkau seluruh area rumah. 
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